
Oppdatere FW gjennom web gerensesnitt 

 

1. Søk etter enheter under EdgeLink Designer. Høyreklikk på modulen og velg «Online Monitor» 

Sjekk at ECU-en har en IP-adresse som passer med din PC.  

Hvis ikke kan denne endres under IP settings. 

 

2. Logg inn på modulen (un: admin  pw: 00000000 ) 

 
 

3. Gå til Config og velg Image Update. 

 
 

  



Oppdatere FW gjennom web gerensesnitt 

4. Velg ny FW fil og opplasting til ECU-en starter. 

Du kan se framgang på opplastingen og du ser FW på enhet og på FW fil 

 
 

5. Start oppdatering av ny FW 

 
6. Vent til oppdatering av enheten er ferdig.  

 


